
 
 

Décision du délégué à la sécurité 
(Demande de substitution, d’équivalence ou 

d’exemption) 
 
 

Date : 6 décembre 2022 
 

Référence C-TNLOHE : 2014-RQ-0084 
 

Requérant : Seadrill Canada Ltd. 
 

Référence du requérant : WH-IR-OSH-009 
 

Nom de l’installation : West Hercules 
 

Autorité : Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada-Terre-Neuve-et-
Labrador, alinéa 151(1) et article 205.069 

 
Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada-Terre-Neuve-et-
Labrador Loi de Terre-Neuve-et-Labrador, alinéa 146(1) et 
article 201.66 

 

Règlement : Alinéa 12(1) du Règlement sur les installations pour hydrocarbures de la 
zone extracôtière 

de Terre-Neuve 
 

Décision : 
Le délégué à la sécurité approuve la proposition du requérant, le propriétaire de la plateforme 
West Hercules, d’utiliser la redondance installée du système de gestion de l’énergie exigée par la norme 
DNV-OSS-101 intitulée « Rules for the Classification of Offshore Drilling and Support Units » et les 
exigences de la notation de classe DNV « DYNPOS-AUTRO » au lieu des exigences du règlement relatives 
à une source d’alimentation électrique de secours et à un tableau de distribution d’urgence. 

 
Copie originale signée par Paul Alexander 

 
Délégué à la sécurité 


